
DÍA MES AÑO
FECHA: 12 SEPTIEMBRE 2025

Inmueble: Teléfono: Extensión:
Calle: Número: S/N Colonia:
Alcadía: C.P.: 11340

Cargo:
Teléfono: Correo:

Teléfono: Correo:

No. Edificio Gobierno Bioterio Auditorio Biblioteca Cafetería Hospital Canino Talleres Servicios Grales.
No. De Identiicación 4 3 8 11 14 22 25 46

No. Niveles 4 2 2 2 2 1 2 2
Población fija 125 7 6 8 7 10 5 15

Población flotante 907 0 800 200 60 10 0 150

No. Edificio Anexo Prefabricadas 61 Prefabricadas 62 Prefabricadas 63 Laboratorios Posgrado Investigación Contenedor
No. De Identiicación 60 61 62 63 70 A 70 B 71 72

No. Niveles 3 1 1 1 4 4 4 4
Población fija 4 0 0 0 70 15 60 4

Población flotante 636 139 5 290 997 397 244 8

No. Niveles
Población fija 336 POR TURNO

Población flotante 4843 POR TURNO

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

ANEXO 8 ANÁLISIS DE RIESGOS INTERNOS

Superficie total construida

m287,647 32,151.34 m2

DATOS TOTALES
4

Superficie total construida

Escuela Superior de Medicina 55 57 29 60 00 46260 y 62705
Plan de San Luis, Esq. Diaz Mirón

Coordinador Operativo: Lic. IQI Karen Arroyo Rubin Cargo: Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación

"Alto"  Existen elementos que representan peligro inmediato para las personas

Casco de Santo Tomás
Miguel Hidalgo

Responsable del Inmueble: Dr. Celso Pérez Rostro Director

Seleccione los niveles de riesgo y problemática que afecte su inmueble, e indique las acciones a realizar

1. DATOS GENERALES

2. DATOS ESTRUCTURALES

Nivel de Riesgo Descripción del Daño
Elemento Estructural Medida Preventiva

EDIFICIO DE GOBIERNO

55 64 82 40 46 karroyor@ipn.mx

Para facilitar la identificación de los posibles riesgos existentes a continuación se detalla el significado de los rangos utilizados:

"Ninguno"   Ausencia de elementos de riesgo

"Intermedio"  Existen elementos de riesgos que requieren atención inmediata

Antigüedad del Inmueble: 49 años

55 57296000 Ext. 62718 ESM.Dirección@ipn.mx

Uso del Inmueble: Unidad Académica.

Solicitud de Dictámen Estructural
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble

Inclinacón notoria

Separación de la cimentación

Grietas en el Piso x
Daño en Columnas x
Daño a trabes x
Daño a vigas x
Daño a muros de carga x
Grietas en techo x

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

HOSPITAL CANINO

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

AUDITORIO

BIOTERIO

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

Gestión de la rehabilitación del inmueble.

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

TALLERES DE MANTENIMIENTO

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

ANEXO

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

PREFABRICADAS (61)

PREFABRICADAS (62)

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

SERVICIOS GENERALES

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

PREFABRICADAS (63)

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

EDIFICIO 70 (A)

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

EDIFICIO 70 (B)

POSGRADO

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Ninguno Intermedio Alto
Grietas 

Superficiales

Grietas 

Continuas
Fractura

Hundimiento del inmueble X
Inclinacón notoria X
Separación de la cimentación X
Grietas en el Piso X
Daño en Columnas X
Daño a trabes X
Daño a vigas X
Daño a muros de carga X
Grietas en techo X

Si No

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Servicios Generales

Anexo

Posgrado

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Aulas Prefabricadas 61

Aulas Prefabricadas 62

Aulas Prefabricadas 63

Edificio 70 A

Edificio 70 B

Laboratorios de Investigación

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

CAFETERÍA

Elemento Estructural
Nivel de Riesgo Descripción del Daño

Medida Preventiva

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Cafetería

Hospital canino

Talleres de Mantenimiento

3. DICTÁMENES TÉCNICOS

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Se realizaron acciones correctivas con 
rehabilitación y reforzamiento de 

estructuras en los lugares donde hubo 
daños, el bioterio se encuentra 

inhabilitado, y a través del oficio SeAca-

DES-ESM-02-0967-2025, se solicitó en 

julio de 2025 la actualización de los 

dictámenes estructurales para todo el 

inmueble de la ESM. 

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Se llevaron a cabo las medidas 

correctivas.

Gobierno

Bioterio

Auditorio

Biblioteca

Dictamen Técnico
FechaEdificio

SEPTIEMBRE DE 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

Solicitud de Dictámen Estructural

Solicitud de Dictámen Estructural
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel GOB-PB-01-1 X X X
Planta Baja Primer Nivel GOB-PB-01-2 X X X
Primer Nivel Segundo Nivel GOB-01-02-1 X X X
Primer Nivel Segundo Nivel GOB-01-02-2 X X X
Segundo Nivel Tercer Nivel GOB-02-03-1 X X X
Segundo Nivel Tercer Nivel GOB-02-03-2 X X X
Tercer Nivel Aula de Usos Mult GOB-03-AM-1 X
Tercer Nivel Aula de Usos Mult GOB-03-AM-2 X
Tercer Nivel Planta Alta GOB-03-PA-1 X
Primer Nivel 04 Segundo Nivel 14 GOB-01-CAF-1 X

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
GOB-PB-01-1 X X
GOB-PB-01-2 X X
GOB-01-02-1 X X
GOB-01-02-2 X X
GOB-02-03-1 X X
GOB-02-03-2 X X
GOB-03-AM-1 X
GOB-03-AM-2 X
GOB-03-PA-1 X
GOB-01-CAF-1 X

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel BIO-PB-01-1 X X
Planta Baja Primer Nivel BIO-PB-01-2 X X

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
BIO-PB-01-1 X X
BIO-PB-01-2 X X

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel AUD-PB-01-1 x
Planta baja Escenario AUD-PU-ES-1 x
Planta baja Escenario AUD-PU-ES-2 x
Vestidores Salida posterior AUD-VE-SA-1 x

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
AUD-PB-01-1 x x
AUD-PU-ES-1 x
AUD-PU-ES-2 x
AUD-VE-SA-1 x

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

AUDITORIO
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

EDIFICIO DE GOBIERNO

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN
NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

BIOTERIO
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

4. CONDICIONES DE LAS ESCALERAS DE SERVICIO
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel BIB-PB-01-1 X
Escaleras de 

caracol

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
BIB-PB-01-1 X

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel CAF-PB-01-1 X X X

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA

CAF-PB-01-1 X X

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel MAN-SO-PB-1 X X X

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
MAN-SO-PB-1 X X

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel SER-PB-01-1 X X X

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
SER-PB-01-1 X X

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel ANE-PB-01-1 X X X
Primer Nivel Segundo Nivel ANE-01-02-1 X X X

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA

ANE-PB-01-1 X X

ANE-01-02-1 X X

ANEXO
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

TALLERES DE MANTENIMIENTO
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

SERVICIOS GENERALES
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

BIBLIOTECA
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CAFETERÍA

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel 70A-PB-01-1 x x
Primer Nivel Segundo Nivel 70A-01-02-1 x x
Segundo Nivel Tercer Nivel 70A-02-03-1 x x

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
70A-PB-01-1 x x
70A-01-02-1 x x
70A-02-03-1 x x

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel 70B-PB-01-1 x x

Primer Nivel Segundo Nivel 70B-01-02-1 x x

Segundo Nivel Tercer Nivel 70B-02-03-1 x x

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
70B-PB-01-1 x x
70B-01-02-1 x x
70B-02-03-1 x x

PISO INFERIOR PISO SUPERIOR
ESCALERAS 

HOMOGENEAS
BARANDALES PASAMANOS

CINTA 

ANTIDERAPANTE

ILUMINACIÓN 

ARTIFICIAL
OBSERVACIONES

Planta Baja Primer Nivel POS-PB-01-1 x x
Primer Nivel Segundo Nivel POS-01-02-1 x x
Segundo Nivel Tercer Nivel POS-02-03-1 x x

ANCLAJE DEFORMACIÓN SUPERFICIE LISA AGRIETAMIENTO FRACTURA CONCRETO ARMADO ACERO MADERA
POS-PB-01-1 x
POS-01-02-1 x
POS-02-03-1 x

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

Al interior de la Escuela Superior de Medicina no se cuentan con escaleras de emergencia.

5. CONDICIONES DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA

6. SERVICIOS DE INSTALACIÓN

UBICACIÓN
NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

GOBIERNO

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

UBICACIÓN
NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

70 A
UBICACIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

CONDICIONES QUE PRESENTA (SI / NO)

70 B

POSGRADO

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
PRESENTA DAÑO EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN

Gestionar adquisición

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.

Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

CAFETERÍA

Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo

BIOTERIO

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

HOSPITAL CANINO

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.

Observaciones

BIBLIOTECA

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Gestionar adquisición

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.

Edificio Inhabilitado
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

AUDITORIO

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.

Mantenimiento correctivo
Se cuenta con planta de emergencia.

Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.

Gestionar adquisición
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados x
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia X
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia X
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Mantenimiento preventivo

ANEXO

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

PREFABRICADAS (61)

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Mantenimiento correctivo
Se cuenta con planta de emergencia.

Gestionar adquisición

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

TALLERES DE MANTENIMIENTO

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

SERVICIOS GENERALES

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Mantenimiento correctivo
Se cuenta con planta de emergencia.

Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo

Gestionar adquisición
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

PREFABRICADAS (62)

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Gestionar adquisición
Mantenimiento preventivo
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia X
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia x
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

Bueno Regular Malo No hay
Tablero X
Cableado X
Contactos X
Lámparas X
Lámparas de emergencia X
Detectores de Humo X
Aires Acondicionados X
Planta de emergencia X

70 A

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

70 B

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

PREFABRICADAS (63)

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Gestionar adquisición
Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

POSGRADO

Eléctrica:
Condiciones de la Instalación

Mantenimiento correctivo

Gestionar adquisición

Se cuenta con planta de emergencia.
Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo

Se cuenta con planta de emergencia.
Gestionar adquisición

Mantenimiento correctivo
Se cuenta con planta de emergencia.

Gestionar adquisición

Mantenimiento preventivo

Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
Mantenimiento correctivo
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X Mantenimiento preventivo periódico

GOBIERNO

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

BIOTERIO

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

AUDITORIO

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico

BIBLIOTECA

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico

Condiciones de la Instalación
Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico

Mantenimiento preventivo periódico

SERVICIOS GENERALES

Hidrosanitaria

CAFETERÍA

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar

Mantenimiento preventivo periódico

HOSPITAL CANINO

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

TALLERES DE MANTENIMIENTO

Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico

ANEXO

PREFABRICADAS (61)

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Mantenimiento preventivo periódico

70 B

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

PREFABRICADAS (62)

PREFABRICADAS (63)

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

70 A

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

POSGRADO

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Mantenimiento preventivo periódico
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Bueno Regular Malo No hay
Tubería X
Muebles sanitarios X
Bomba hidraúlica X
Depósito de agua X X
Toma siamesa X
Drenaje X
Cisterna X
Bombeo para hidrantes X
Fugas de agua X

Bueno Regular Malo No hay
Instalación de Tubería X
Tanque de cilindro X
Tanque de gas est. X

Fuga de gas

Bueno Regular Malo No hay
Instalación de Tubería X
Tanque de cilindro X
Tanque de gas est. X

Fuga de gas

Bueno Regular Malo No hay
Instalación de Tubería X
Tanque de cilindro X
Tanque de gas est. X

Fuga de gas

Bueno Regular Malo No hay
Instalación de Tubería X
Tanque de cilindro X
Tanque de gas est. X

Fuga de gas

Bueno Regular Malo No hay
Instalación de Tubería X
Tanque de cilindro X
Tanque de gas est. X

Fuga de gas

Silbatos Campana Chicharras S.A.S. Otros Ninguno

26 0 10 2 Externos
Alarmas SARMEX

Megáfonos

7. SISTEMA DE ALERTAMIENTO

Sistema de Alertamiento:

Observaciones

CAFETERÍA

Gas:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

HOSPITAL CANINO

Gas:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

70 A

Gas:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

POSGRADO

Gas:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Dictamen de tanque

Protocolo de actuación en caso de fuga 

de gas

LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

Hidrosanitaria
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

BIOTERIO

Gas:
Condiciones de la Instalación

Medidas Preventivas a realizar Observaciones

Protocolo de actuación en caso de fuga 

de gas

Dictamen de tanque

Dictamen de tanque
Protocolo de actuación en caso de fuga 

de gas

Se presento una fuga de gas en 2024 
debido a la paertura de una válvula 

Mantenimiento preventivo periódico

Dictamen de tanque

Protocolo de actuación en caso de fuga 

de gas

Tanque en proceso de cambio
Protocolo de actuación en caso de fuga 

de gas
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

No. Extintores PQS GAS CO 9KG 4.5KG 6KG 9KG

159 132 20 7 3 34 113 8

No. Edificio Gobierno Bioterio Auditorio Biblioteca Cafetería Hospital Canino Talleres Servicios Grales.
No. De Identiicación 4 3 8 11 14 22 25 46

No. Extintores
PQS 28 2 7 4 1 4 3 3
GAS 1 2
CO

3KG 1
4.5KG 1 2
6KG 28 2 7 4 4 3 3
9KG

MANÓMETRO SI SI SI SI SI SI SI SI
MARCHAMO SI SI SI SI SI SI SI SI

SEGURO SI SI SI SI SI SI SI SI
FECHA DE RECARGA oct-24 oct-24 oct-24 oct-24 oct-24 oct-24 oct-24 oct-24

No. Edificio Anexo Prefabricadas 61 Prefabricadas 62 Prefabricadas 63 Laboratorios Posgrado Investigación Contenedor
No. De Identiicación 60 61 62 63 70 71 72 C

No. Extintores
PQS 3 2 44 11 2
GAS
CO

3KG
4.5KG
6KG 3 2 44 11 2
9KG

MANÓMETRO SI SI SI SI SI
MARCHAMO SI SI SI SI SI

SEGURO SI SI SI SI SI
FECHA DE RECARGA oct-24 oct-24 oct-24 oct-24 oct-24

8. EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

DATOS TOTALES:
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

No. Edificio Gobierno Bioterio Auditorio Biblioteca Cafetería Hospital Canino Talleres Servicios Grales.
No. De Identiicación 4 3 8 11 14 22 25 46
Existencia Hidrantes 0 0 0 0 0 0 0 0

Gabinete 1 0 0 0 0 0 0 0
Manguera 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiflón 0 0 0 0 0 0 0 0

No. Edificio Anexo Prefabricadas 61 Prefabricadas 62 Prefabricadas 63 Laboratorios Posgrado Investigación Contenedor
No. De Identiicación 60 61 62 63 70 71 72 C
Existencia Hidrantes 0 0 0 0 0 0 0 0

Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0
Manguera 0 0 0 0 0 0 0 0

Chiflón 0 0 0 0 0 0 0 0

PALAS PICOS HACHAS CUERDAS BARRETAS GABINETE

2 2 0 0 2 1

CANTIDAD Fácil  Acceso Señalización Luz de Emergencia

4 si no no

Bueno Regular Malo

Hidrantes X

Extintores X X X

Alarma X X

Salida de emergencia X X

Ruta de Evacuación X X

Zona de menor riesgo X X

Punto de reunión X X

No fumar X

Área restringida X X

Botiquín X X

Escaleras X X

Módulo de información X

Portar gafete X

Registro de Visistante X

Puesto de Vigilancia X X

Gabinete de Emergencia X X

Riesgo biológico X X

En posición de salida X X

Revisión de vehículo X X

Riesgo eléctrico X X

9. EQUIPO DE ZAPA

EQUIPO DE ZAPA:

Observaciones

11. SEÑALIZACIÓN

Descripción de 

Señalamientos

Codiciones de uso
Cantidad Faltante ObservacionesHay en existencia Están colocados

10. SALIDAS DE EMERGENCIA

Medidas Preventivas Observaciones
Gestión de adecuaciones para 

cumplimiento de la Normatividad 

Oficial

Otros

Todo el inmueble es libre de humo
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Secretaría Académica
Dirección de Educación Superior

Escuela Superior de Medicina

Está integrada

X

X

X

X

X

X

Casco Chaleco Silbato
Gafete 

Identificador
Otro

Primeros Auxilios 6 6 6

Prevención y Combate 

de Incendios
4 4 4

Búsqueda y Rescate

Comunicación 4 4 4

Evacuación y Repliégue 4 4 4

Evaluación del Inmueble 4 4 4

Grupo de Apoyo Especial 4 4 4

Prevención y Combate de Incendios 4

Búsqueda y Rescate 0

Comunicación 4

12. INTEGRACIÓN DE UIPC Y BRIGADAS

Está Integrada la Unidad Interna de Protección Civil     SI (  X  )        NO (       )

Descripción de la Brigada No. De Brigadistas Observaciones

Primeros Auxilios 4

13. VESTUARIO DE LAS BRIGADAS

Brigada

Inventario de Vestuario

Observaciones

Evacuación y Repliégue 4

Evaluación del Inmueble 4

Grupo de Apoyo Especial 4
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